
陕西金源招贤矿业有限公司
生 产 技 术 业 务 联 系 单
编  号：ZXDZ2020-05-06                      日期：2020-05-22
	采煤部：

因1304风巷水仓今日下午实测3台大泵(型号：BQS300-100-160/N)排水能力不足额定排水能力的80%，详细水泵名称附后。要求你单位23日夜班更换或维修，保证此3台大泵的排水能力或更换后大泵的排水能力不低于240m³/h。

工作面下口安装一台BQS120-100-75/N水泵,接一趟DN100管路,排水至1号水仓,随工作面回采向外移动。 

附水泵名称：1#水仓，实测8#大泵排水能力90m³/h；

3#水仓，实测5#大泵排水能力100m³/h；

3#水仓，实测6#大泵排水能力200m³/h。
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